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【特記事項】

建築基準法施行令１１２条４項の緩和規定を適用（１階：アリーナ、ステージ、放送室、備蓄倉庫、２階：ギャラリー部）

該当部分の天井及び壁仕上を準不燃以上とする。
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該当部分

ガラリFD付（西側外壁部）

１階防火区画部全ての扉及びシャッター、２階防火区画部（ホール）扉

引違い窓（西側、南側外壁部）

突出し窓（西側外壁部）

２階防火区画部（多目的室１～３）扉 1FL=設計GL+550
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