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別 記 ９ の ３  

 

泡 消 火 設 備 の 技 術 上 に 関 す る 基 準  

 

１  固 定 式 の 泡 消 火 設 備 の う ち フ ォ ー ム ヘ ッ ド 方 式 の も の は ， 次 に  

 定 め る と こ ろ に よ り 設 け な け れ ば な ら な い 。   

 (1) フ ォ ー ム ヘ ッ ド は ， 防 護 対 象 物 （ 消 火 設 備 に よ っ て 消 火 す べ  

  き 製 造 所 等 の 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 及 び 危 険 物 を い う 。 以 下 こ  

  の 基 準 に お い て 同 じ 。 ） の 表 面 積 （ 防 護 対 象 物 が 建 築 物 の 場 合  

  に あ っ て は ， 床 面 積 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） ９ ㎡ に つ き １ 個 以 上  

  の ヘ ッ ド を 防 護 対 象 物 の 全 て の 表 面 又 は 床 面 が い ず れ か の フ ォ  

  ー ム ヘ ッ ド の 有 効 射 程 内 に あ る よ う に 設 け る こ と 。   

 (2) 防 護 対 象 物 の 表 面 積 １ ㎡ 当 た り の 放 射 量 が ６ .５ℓ /min 以 上  

  の 割 合 で 計 算 し た 量 の 泡 水 溶 液 を 標 準 放 射 量 （ 当 該 泡 消 火 設 備  

  の ヘ ッ ド の 設 計 圧 力 に よ り 放 射 し ， 又 は 放 出 す る 消 火 剤 の 放 射  

  量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で 放 射 す る こ と が で き る よ う に 設 け る  

  こ と 。   

 (3) 放 射 区 域 （ 一 の 一 斉 開 放 弁 に よ り 同 時 に 放 射 す る 区 域 を い  

  う 。 以 下 同 じ 。 ） は ， １ ０ ０ ㎡ （ 防 護 対 象 物 の 表 面 積 が １ ０ ０  

  ㎡ 未 満 で あ る と き は ， 当 該 表 面 積 ） 以 上 と す る こ と 。   

 (4) フ ォ ー ム ヘ ッ ド （ 水 成 膜 泡 消 火 薬 剤 （ 泡 消 火 薬 剤 の 技 術 上 の  

  規 格 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 ５ ０ 年 自 治 省 令 第 ２ ６ 号 。 以 下 「 規 格  

  省 令 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 水 成 膜 泡 消 火 薬 剤 に  

  適 合 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い る も の に 限 る 。 ）  

  は ， 安 全 セ ン タ ー の 評 定 品 を 使 用 す る よ う 努 め る こ と 。   

 (5) 放 出 範 囲 が 円 形 の フ ォ ー ム ヘ ッ ド は ， 次 の ア 及 び イ に よ り 設  

  け る こ と 。   

  ア  ヘ ッ ド の 配 置 は ， 格 子 配 置 （ 正 方 形 又 は 矩 形 ） と す る こ  

   と 。  

  イ  は り ， 垂 れ 壁 等 が あ る 場 合 の フ ォ ー ム ヘ ッ ド の 設 置 は ， 図  
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   １ 及 び 表 １ の 例 に よ る こ と 。 た だ し ， 当 該 フ ォ ー ム ヘ ッ ド か  

   ら の 放 射 が 妨 げ ら れ る 部 分 が 他 の フ ォ ー ム ヘ ッ ド に よ り 有 効  

   に 警 戒 さ れ て い る 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。   

  

       図 １                      表 １   

 

 

 (6) 放 出 範 囲 が 半 円 形 の フ ォ ー ム ヘ ッ ド は ， 表 面 積 ４ .５ ㎡ に つ  

  き １ 個 以 上 を 防 護 対 象 物 の す べ て の 表 面 が 有 効 防 護 範 囲 内 で 包  

  含 で き る よ う に 設 け る こ と 。   

２  屋 内 に 設 け る 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ り  

 設 け な け れ ば な ら な い 。   

 (1) 製 造 所 等 の 建 築 物 の 階 ご と に ， そ の 階 の 各 部 分 か ら １ の ホ ー  

  ス 接 続 口 ま で の 水 平 距 離 が ２ ５ ｍ 以 下 と な る よ う 設 け る こ と 。  

  こ の 場 合 に お い て ， 泡 消 火 設 備 は ， 各 階 の 出 入 口 付 近 に １ 個 以  

  上 設 け な け れ ば な ら な い 。   

 (2) 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 は ， い ず れ の 階 に お い て も ， 当 該 階 の 全  

  て （ 当 該 階 の 設 置 個 数 が ４ 個 を 超 え る と き は ， ４ 個 ） の 泡 消 火  

  栓 を 同 時 に 使 用 し た 場 合 に ， そ れ ぞ れ の ノ ズ ル の 先 端 に お い  

  て ， 放 射 圧 力 が ０ .３ ５ MPa 以 上 で ， か つ ， 放 射 量 が ２ ０ ０   

  ℓ /min 以 上 で あ る こ と 。   

 (3) 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 は ， 火 災 の と き 煙 が 充 満 す る お そ れ が な  

Ｄ （ ｍ ）   Ｈ （ ｍ ）   

０ ． ７ ５ 未 満   ０   

０ ． ７ ５ 以 上

１ ． ０ ０ 未 満   
０ ． １ ０ 未 満   

１ ． ０ ０ 以 上

１ ． ５ ０ 未 満   
０ ． １ ５ 未 満   

１ ． ５ ０ 以 上   ０ ． ３ ０ 未 満   

フ ォ ー ム ヘ ッ ド   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｈ    

Ｄ    
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  く 容 易 に 接 近 す る こ と が で き ， か つ ， 火 災 等 に よ る 被 害 を 受 け  

  る お そ れ が 少 な い 場 所 に 設 け る こ と 。   

 (4) 泡 消 火 栓 の 開 閉 弁 及 び ホ ー ス 接 続 口 は ， 床 面 か ら の 高 さ が  

  １ .５ ｍ 以 下 の 位 置 に 設 け る こ と 。   

 (5) 泡 消 火 設 備 の 開 閉 弁 及 び 泡 放 射 用 器 具 を 格 納 す る 箱 （ 以 下  

  「 泡 消 火 栓 箱 」 と い う 。 ） は ， 不 燃 材 料 で 造 ら れ た も の を 用 い  

  る と と も に ， 点 検 に 便 利 な 場 所 に 設 け る こ と 。   

 (6) 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の 標 示 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ  

  と 。  

  ア  泡 消 火 栓 箱 に は ， そ の 表 面 に 「 消 火 栓 」 と 表 示 す る こ と 。   

  イ  泡 消 火 栓 箱 の 上 部 に ， 取 付 け 面 と １ ５ 度 以 上 の 角 度 と な る  

   方 向 に 沿 っ て １ ０ ｍ 離 れ た と こ ろ か ら 容 易 に 識 別 で き る 赤 色  

   の 灯 火 を 設 け る こ と 。   

３  屋 外 に 設 け る 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 は ， ２ （ ３ ） の 規 定 の 例 に よ  

 る ほ か ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 設 け な け れ ば な ら な い 。   

 (1) 防 護 対 象 物 の 各 部 分 （ 建 築 物 の 場 合 に あ っ て は ， 当 該 建 築 物  

  の １ 階 及 び ２ 階 の 部 分 に 限 る 。 ） か ら １ の ホ ー ス 接 続 口 ま で の  

  水 平 距 離 が ４ ０ ｍ 以 下 と な る よ う に 設 け る こ と 。 こ の 場 合 に お  

  い て ， そ の 設 置 個 数 が １ で あ る と き は ２ と し な け れ ば な ら な  

  い 。  

 (2) 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 は ， ４ 個 の 泡 消 火 栓 （ 設 置 個 数 が ４ 個 未  

  満 の と き は ， そ の 個 数 ） を 同 時 に 使 用 し た 場 合 に ， そ れ ぞ れ の  

  ノ ズ ル の 先 端 に お い て ， 放 射 圧 力 が ０ .３ ５ MPa 以 上 で ， か  

  つ ， 放 射 量 ４ ０ ０ℓ /min 以 上 で あ る こ と 。   

 (3) 泡 消 火 栓 の 開 閉 弁 及 び ホ ー ス 接 続 口 は ， 地 盤 面 か ら の 高 さ が  

  １ .５ ｍ 以 下 の 位 置 に 設 け る こ と 。   

 (4) 泡 消 火 栓 箱 は ， 不 燃 材 料 で 造 ら れ た も の を 用 い る と と も に ，  

  当 該 泡 消 火 栓 に 至 る 歩 行 距 離 が ５ ｍ 以 下 の 場 所 に 設 け る こ と 。   

 (5) 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の 標 示 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ  

  と 。  
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  ア  泡 消 火 栓 箱 に は ， そ の 表 面 に 「 ホ ー ス 格 納 箱 」 と 表 示 す る  

   こ と 。 た だ し ， 開 閉 弁 及 び ホ ー ス 接 続 口 を 泡 消 火 栓 箱 の 内 部  

   に 設 け る も の に あ っ て は ， そ の 表 面 に 「 ホ ー ス 格 納 箱 」 の 表  

   示 に 代 え て ， 「 消 火 栓 」 と 表 示 す る こ と が で き る こ と 。   

  イ  泡 消 火 栓 箱 に は ， そ の 直 近 の 見 や す い 場 所 に 「 消 火 栓 」 と  

   表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。   

４  水 源 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

 (1) 水 源 の 水 量 は ， 次 の 各 号 に 定 め る 量 の 泡 水 溶 液 を 作 る た め に  

  必 要 な 量 以 上 の 量 と す る 。   

  ア  １ に 規 定 す る フ ォ ー ム ヘ ッ ド 方 式 の 泡 消 火 設 備 の 泡 水 溶 液  

   の 量 は ， フ ォ ー ム ヘ ッ ド の 設 置 個 数 が 最 も 多 い 放 射 区 域 に 設  

   け ら れ た 全 て の フ ォ ー ム ヘ ッ ド を 同 時 に 使 用 し た 場 合 に ， 標  

   準 放 射 量 で １ ０ 分 間 放 射 す る こ と が で き る 量 。   

  イ  ２ 及 び ３ に 規 定 す る 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の 泡 水 溶 液 の 量  

   は ， ４ 個 の ノ ズ ル （ 設 置 個 数 が ４ 個 未 満 の と き は ， そ の 個  

   数 ） を 同 時 に 使 用 し た 場 合 に ， そ れ ぞ れ の ノ ズ ル の 先 端 に お  

   い て ， 放 射 圧 力 が ０ .３ ５ MPa 以 上 で ， か つ ， 屋 内 に 設 け る  

   場 合 に あ っ て は ２ ０ ０ℓ /min， 屋 外 に 設 け る 場 合 に あ っ て は  

   ４ ０ ０ℓ /min の 放 射 量 で ， そ れ ぞ れ ３ ０ 分 間 放 射 す る こ と  

   が で き る 量 。   

  ウ  前 各 号 に 掲 げ る 泡 水 溶 液 の 量 の ほ か ， 配 管 内 を 満 た す に 要  

   す る 泡 水 溶 液 の 量 。   
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 (2) 水 源 の 有 効 水 量 の 算 定 は 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

  ア  専 用 の 水 槽 と す る 場 合 は ， 図 ２ 及 び 図 ３ の 例 に よ る こ と 。  

   連 通 管 を 設 け る 場 合 は ， 内 径 １ ０ ０ ｍ ｍ 以 上 の も の と す る こ  

   と 。  

 

図 ２       （ サ ク シ ョ ン ピ ッ ト を 設 け る 場 合 ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ０ m m 以 上   

有 効 水 量   

フ ー ト 弁   

D /２ 以 上   

有 効 水 面 下 部   

１ .６ ５ D 以 上   

水 槽 底 部   

貯 水  

5 D 以 上  

1 D 以 上  

D 
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図 ３  （ サ ク シ ョ ン ピ ッ ト を 設 け な い 場 合 又 は 連 通 管 を 設 け る 場 合 ）   

  

 

  

  イ  雑 用 水 等 と 水 槽 を 兼 用 す る 場 合 は ， 次 の （ ア ） か ら （ ウ ）  

   ま で に よ る こ と 。   

   (ｱ) 当 該 雑 用 水 等 の 用 に 供 す る 水 量 が 電 気 的 に 自 動 制 御 さ れ  

    る 場 合 は ， 制 御 さ れ る 水 位 ま で の 水 量 を 有 効 水 量 と す る こ  

    と 。 （ 図 ４ 参 照 ）   

図 ４  
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   (ｲ) 加 圧 送 液 装 置 に ポ ン プ を 用 い る 場 合 は ， 泡 消 火 設 備 の ポ  

    ン プ の フ ー ト 弁 の 上 部 に 他 の ポ ン プ の フ ー ト 弁 を 設 け ， そ  

    の 間 の 水 量 を 有 効 水 量 と す る こ と 。 （ 図 ５ 参 照 ）  

図 ５   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

消 火 ポ ン プ   

貯 水 面   

フ ー ト 弁   

有 効 水 量   

  

揚 水 ポ ン プ   

P   P   
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   (ｳ) 加 圧 送 液 装 置 に 高 架 水 槽 を 用 い る 場 合 は ， 泡 消 火 設 備 の  

    吐 出 管 の 上 部 に 他 の 設 備 の 吐 出 管 を 設 け ， そ の 間 の 水 量 を  

    有 効 水 量 と す る こ と 。 （ 図 ６ 参 照 ）   

図 ６   

 

  ウ  消 火 設 備 等 の 水 源 を 空 調 用 蓄 熱 槽 水 と す る 場 合 は ， そ れ ぞ  

   れ の 目 的 に 必 要 な 水 量 が 常 時 確 保 さ れ ， そ れ ぞ れ の 使 用 に 支  

   障 を 生 じ な い よ う に 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い る 場 合 は ， 兼  

   用 す る こ と が で き る 。   

 (3) 水 源 の 水 槽 等 の 材 質 は 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

  ア  水 源 の 水 槽 等 は ， コ ン ク リ ー ト 又 は 鋼 鈑 等 の 不 燃 材 料 で 造  

   る こ と 。 た だ し ， 不 燃 専 用 室 若 し く は 不 燃 材 料 で 有 効 に 遮 へ  

   い さ れ て い る 場 所 又 は 屋 外 （ 屋 上 を 含 む 。 ） で ， こ れ と 同 等  

   以 上 に 火 災 等 の 被 害 を 受 け る お そ れ の 少 な い 場 所 に 設 け る 場  

   合 は ， ガ ラ ス 繊 維 強 化 プ ラ ス チ ッ ク で 造 ら れ た も の と す る こ  

   と が で き る 。   

  イ  腐 食 の お そ れ の あ る も の は ， 有 効 な 防 食 の た め の 措 置 を 講  

   じ る こ と 。   

５  泡 消 火 薬 剤 の 貯 蔵 量 は ， ４ に 定 め る 泡 水 溶 液 の 量 に ， 消 火 に 有  

 効 な 泡 を 生 成 す る た め に 適 し た 希 釈 容 量 濃 度 を 乗 じ て 得 た 量 以 上  

 の 量 と な る よ う に し な け れ ば な ら な い 。   

６  泡 消 火 薬 剤 の 種 類 は 次 に よ る こ と 。   

 (1) 第 ４ 類 の 危 険 物 （ 水 に 溶 け な い も の に 限 る 。 ） に 用 い る 泡 消  

  火 薬 剤 は ， フ ォ ー ム ヘ ッ ド 方 式 の 泡 消 火 設 備 又 は 移 動 式 の 泡 消  

有 効 水 量   

一 般 給 水 用 吐 出  

消 火 設 備 用 吐 出  

貯 水  

揚 水  
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  火 設 備 に あ っ て は ， た ん 白 泡 消 火 薬 剤 （ 規 格 省 令 第 ２ 条 第 ２ 号  

  に 規 定 す る た ん 白 泡 消 火 薬 剤 に 適 合 す る も の を い う 。 以 下 同  

  じ 。 ） 又 は 水 成 膜 泡 消 火 薬 剤 と す る 。  

 (2) 第 ４ 類 の 危 険 物 （ 水 に 溶 け な い も の 以 外 の も の に 限 る 。 ） の  

  う ち 別 表 第 １ に 掲 げ る も の に 用 い る 泡 消 火 薬 剤 は ， 水 溶 性 液 体  

  用 泡 消 火 薬 剤 で あ っ て ， 別 表 第 ３ に 定 め る 試 験 に お い て 消 火 性  

  能 を 確 認 し た も の と す る 。   

 (3) 第 ４ 類 の 危 険 物 （ 水 に 溶 け な い も の 以 外 の も の に 限 る 。 ） の  

  う ち 別 表 第 １ に 掲 げ る も の 以 外 の も の に 用 い る 泡 消 火 薬 剤 は ，  

  水 溶 性 液 体 用 泡 消 火 薬 剤 で あ っ て ， 別 表 第 ２ に 定 め る 試 験 に お  

  い て 消 火 性 能 を 確 認 し た も の と す る 。   

７  泡 消 火 設 備 （ パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 （ ８ で 定 め る も の を  

 い う 。 ） を 除 く 。 以 下 ７ に お い て 同 じ 。 ） の 設 置 及 び 維 持 に 関 す  

 る 技 術 上 の 基 準 の 細 目 は ， 次 の と お り と す る 。   

 (1) 第 ４ 類 の 危 険 物 を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う タ ン ク に あ っ て は ，  

  固 定 式 の 泡 消 火 設 備 （ 縦 置 き の タ ン ク に あ っ て は ， 固 定 式 泡 放  

  出 口 方 式 の も の で 補 助 泡 消 火 栓 及 び 連 結 送 液 口 を 附 置 す る も の  

  に 限 る 。 ） を 設 け る こ と 。   

 (2) 危 規 則 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 製 造 所 等 の タ ン ク で ，  

  引 火 点 が ２ １ 度 未 満 の 危 険 物 を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う も の に 泡  

  消 火 設 備 を 設 け る 場 合 に あ っ て は ， そ の 放 射 能 力 範 囲 が ， 当 該  

  タ ン ク の ポ ン プ 設 備 等 （ ポ ン プ 設 備 ， 注 入 口 及 び 払 出 口 を い  

  う 。 以 下 同 じ 。 ） を 包 含 す る よ う に 設 け る こ と 。 こ の 場 合 に お  

  い て ， ポ ン プ 設 備 等 に 接 続 す る 配 管 の 内 径 が ２ ０ ０ ｍ ｍ を 超 え  

  る も の に あ っ て は ， 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 を 設 け て は な ら な い こ  

  と 。  

 (3) 加 圧 送 液 装 置 を 用 い る 場 合 に は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ  

  と 。  

  ア  高 架 水 槽 を 用 い る 加 圧 送 液 装 置 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ  

   る こ と 。  
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   (ｱ) 落 差 （ 水 槽 の 下 端 か ら フ ォ ー ム ヘ ッ ド 等 （ フ ォ ー ム ヘ ッ  

    ド 及 び 移 動 式 の ノ ズ ル を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ま で の 垂 直 距  

    離 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） は ， 次 の 式 に よ り  

    求 め た 値 以 上 の 値 と す る こ と 。   

     Ｈ ＝ ｈ １ ＋ ｈ ２ ＋ ｈ ３   

     Ｈ は ， 必 要 な 落 差 （ 単 位  ｍ ）   

     ｈ １ は ， 施 行 規 則 第 ３ ２ 条 に 規 定 す る 当 該 設 備 に 設 置 さ  

    れ た フ ォ ー ム ヘ ッ ド の 設 計 圧 力 換 算 水 頭 若 し く は 移 動 式 の  

    泡 消 火 設 備 の ノ ズ ル 放 射 圧 力 換 算 水 頭 （ 単 位  ｍ ）  

     ｈ ２ は ， 配 管 の 摩 擦 損 失 水 頭 （ 単 位  ｍ ）   

     ｈ ３ は ， 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の 消 防 用 ホ ー ス の 摩 擦 損 失  

    水 頭 （ 単 位  ｍ ）   

   (ｲ) 高 架 水 槽 に は ， 水 位 計 ， 排 水 管 ， 溢 水 用 排 水 管 ， 補 給 水  

    管 及 び マ ン ホ ー ル を 設 け る こ と 。   

  イ  圧 力 水 槽 を 用 い る 加 圧 送 液 装 置 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ  

   る こ と 。   

   (ｱ) 圧 力 水 槽 の 圧 力 は ， 次 の 式 に よ り 求 め た 値 以 上 の 値 と す   

    る こ と 。  

     Ｐ ＝ ｐ １ ＋ ｐ ２ ＋ ｐ ３ ＋ ｐ ４   

     Ｐ は ， 必 要 な 圧 力 （ 単 位  MPa）   

     ｐ １ は ， 施 行 規 則 第 ３ ２ 条 に 規 定 す る 当 該 設 備 に 設 置 さ  

    れ た フ ォ ー ム ヘ ッ ド の 設 計 圧 力 又 は 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の  

    ノ ズ ル 放 射 圧 力 （ 単 位  MPa）  

     ｐ ２ は ， 配 管 の 摩 擦 損 失 水 頭 圧 （ 単 位  MPa）  

     ｐ ３ は ， 落 差 の 換 算 水 頭 圧 （ 単 位  MPa）   

     ｐ ４ は ， 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の 消 防 用 ホ ー ス の 摩 擦 損 失  

    水 頭 圧 （ 単 位  MPa）   

   (ｲ) 圧 力 水 槽 の 水 量 は ， 当 該 圧 力 水 槽 の 体 積 の ３ 分 の ２ 以 下  

    で あ る こ と 。  

   (ｳ) 圧 力 水 槽 に は ， 圧 力 計 ， 水 位 計 ， 排 水 管 ， 補 給 水 管 ， 給  

    気 管 及 び マ ン ホ ー ル を 設 け る こ と 。   

  ウ  ポ ン プ を 用 い る 加 圧 送 液 装 置 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る  
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   こ と 。  

   (ｱ) ポ ン プ の 吐 出 量 は ， フ ォ ー ム ヘ ッ ド の 設 計 圧 力 又 は ノ ズ  

    ル の 放 射 圧 力 の 許 容 範 囲 で 泡 水 溶 液 を 放 出 し ， 又 は 放 射 す  

    る こ と が で き る 量 と す る こ と 。   

   (ｲ) ポ ン プ の 全 揚 程 は ， 次 の 式 に よ り 求 め た 値 以 上 の 値 と す  

    る こ と 。 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の ノ ズ ル の 先 端 の 放 射 圧 力 換  

    算 水 頭 は ３ ５ ｍ 以 上 と し て 計 算 す る こ と 。   

     Ｈ ＝ ｈ １ ＋ ｈ ２ ＋ ｈ ３ ＋ ｈ ４   

     Ｈ は ， ポ ン プ の 全 揚 程 （ 単 位  ｍ ）   

     ｈ １ は ， 施 行 規 則 第 ３ ２ 条 に 規 定 す る 当 該 設 備 に 設 置 さ  

    れ た フ ォ ー ム ヘ ッ ド の 設 計 圧 力 換 算 水 頭 又 は 移 動 式 の 泡 消  

    火 設 備 の ノ ズ ル の 先 端 の 放 射 圧 力 換 算 水 頭 （ 単 位  ｍ ）  

     ｈ ２ は ， 配 管 の 摩 擦 損 失 水 頭 （ 単 位  ｍ ）  

     ｈ ３ は ， 落 差 （ 単 位  ｍ ）   

     ｈ ４ は ， 移 動 式 の 泡 消 火 設 備 の 消 防 用 ホ ー ス の 摩 擦 損 失  

         水 頭 （ 単 位  ｍ ）  

   (ｳ) ポ ン プ の 吐 出 量 が 定 格 吐 出 量 の １ ５ ０ ％ で あ る 場 合 に お  

    け る 全 揚 程 は ， 定 格 全 揚 程 の ６ ５ ％ 以 上 の も の で あ る こ  

    と 。 ）  

   (ｴ) ポ ン プ は ， 専 用 と す る こ と 。 た だ し ， 他 の 消 火 設 備 と 併  

    用 又 は 兼 用 す る 場 合 に お い て ， そ れ ぞ れ の 消 火 設 備 の 性 能  

    に 支 障 を 生 じ な い も の に あ っ て は ， こ の 限 り で な い 。   

   (ｵ) ポ ン プ に は ， そ の 吐 出 側 に 圧 力 計 ， 吸 込 側 に 連 成 計 を 設  

    け る こ と 。   

   (ｶ) 加 圧 送 液 装 置 に は ， 定 格 負 荷 運 転 時 の ポ ン プ の 性 能 を 試  

    験 す る た め の 配 管 設 備 を 設 け る こ と 。  

   (ｷ) 加 圧 送 液 装 置 に は ， 締 切 運 転 時 に お け る 水 温 上 昇 防 止 の  

    た め の 逃 し 配 管 を 設 け る こ と 。   
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   (ｸ) 原 動 機 は ， 電 動 機 に よ る も の と し ， 容 量 は ， 次 の 式 で 求  

    め た 値 以 上 と す る こ と 。   

 

 

 

 

     Ｑ ： 定 格 吐 出 量 （ ㎥ /min）   

     Ｈ ： 全 揚 程 （ ｍ ）   

     Ｅ ： 定 格 吐 出 量 時 に お け る ポ ン プ 効 率 （ ポ ン プ 特 性 曲 線  

       に よ る 。 ）   

     Ｋ ： 伝 達 係 数 （ 電 動 機 の 場 合  １ .１ ）   

 

   (ｹ) 加 圧 送 液 装 置 の 設 置 場 所 は ， 不 燃 材 料 で 造 ら れ た 壁 ，  

    柱 ， 床 及 び 天 井 (天 井 の な い 場 合 は ， 屋 根 。 ） で 区 画 さ  

    れ ， か つ ， 窓 及 び 出 入 口 に 防 火 戸 を 設 け た 専 用 の 室 （ 以 下  

    こ の 基 準 に お い て 「 不 燃 専 用 室 」 と い う 。 ） と す る こ と 。  

    た だ し ， 他 の 消 火 設 備 の 加 圧 送 液 装 置 ， 空 調 及 び 衛 生 設 備  

    の 機 器 室 等 で ， 出 火 の お そ れ の 少 な い も の は 併 置 す る こ と  

    が で き る 。   

   (ｺ) 制 御 盤 は ， 次 の ａ 及 び ｂ に よ る こ と 。   

    ａ  専 用 と す る こ と 。 た だ し ， 他 の 消 防 用 設 備 等 と 共 用 す  

     る 場 合 又 は 他 の 回 路 の 事 故 等 に よ り 影 響 を 受 け な い よ う  

     に 不 燃 材 料 で 区 画 す る 等 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る 場 合 は ，  

     こ の 限 り で な い 。   

    ｂ  設 置 場 所 は ， 電 気 室 ， 機 械 室 及 び ポ ン プ 専 用 室 等 で ，  

     か つ ， 不 燃 専 用 室 と す る こ と 。   

   (ｻ) 呼 水 槽 の 減 水 警 報 （ ベ ル ， ブ ザ ー 等 ） 及 び 電 動 機 の 過 電  

    流 警 報 等 の 警 報 は ， 制 御 盤 の ほ か ， 防 災 セ ン タ ー 等 に 警 報  

    装 置 を 設 け ， こ こ に 表 示 し 及 び 警 報 を 発 す る こ と が で き る  

    も の で あ る こ と 。 た だ し ， 総 合 操 作 盤 が ， 防 災 セ ン タ ー 等  

    に 設 置 さ れ て い る 防 火 対 象 物 に は ， 警 報 装 置 を 設 置 し な い  

電 動 機 容 量 （ kw） ＝  
0.163×Ｑ×Ｈ  

Ｅ  
×Ｋ  
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    こ と が で き る 。   

   (ｼ) バ ル ブ 類 は 次 の ａ か ら ｄ ま で に よ る こ と 。   

    ａ  止 水 弁 は ， 最 大 常 用 圧 力 が ０ ． ５ MPa 以 下 の も の は ，  

     Ｊ Ｉ Ｓ  Ｂ  ２ ０ １ １ （ 青 銅 弁 ） 若 し く は Ｂ  ２ ０ ３ １  

     （ ね ず み 鋳 鉄 弁 ） に ， 最 大 使 用 圧 力 が ０ ． ５ MPa を 超 え  

     る も の は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｂ  ２ ０ １ １ （ 青 銅 弁 ） ， Ｂ  ２ ０ ３  

     ２ （ ウ エ ハ ー 形 ゴ ム シ ー ト バ タ フ ラ イ 弁 ） 若 し く は Ｂ   

     ２ ０ ７ １ （ 鋳 鋼 フ ラ ン ジ 形 弁 ） に そ れ ぞ れ 適 合 す る も の  

     又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の 強 度 ， 耐 食 性 及 び 耐 熱 性 を 有 す  

     る も の で あ る こ と 。   

    ｂ  逆 止 弁 は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｂ  ２ ０ １ １ （ 青 銅 弁 ） 若 し く は Ｂ   

     ２ ０ ３ ２ （ ウ エ ハ ー 形 ゴ ム シ ー ト バ タ フ ラ イ 弁 ） に 適 合  

     す る も の 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 に 強 度 ， 耐 食 性 及 び 耐 熱  

     性 を 有 す る も の で あ る こ と 。   

    ｃ  止 水 弁 及 び 逆 止 弁 は ， 容 易 に 点 検 で き る 位 置 に 設 け ，  

     か つ ， 当 該 弁 で あ る 旨 の 表 示 を 直 近 の 見 や す い 箇 所 に 設  

     け る こ と 。   

    ｄ  止 水 弁 及 び 逆 止 弁 で ， 安 全 セ ン タ ー の 性 能 評 定 合 格 品  

     を 使 用 す る 場 合 は ， 当 該 性 能 評 定 合 格 品 を 定 め ら れ た 工  

     法 等 に よ り 施 工 す る こ と 。   

  エ  加 圧 送 液 装 置 の 構 造 及 び 性 能 は ， ア か ら ウ ま で に 定 め る も  

   の の ほ か ， 消 防 庁 長 官 の 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の と し ， 努  

   め て 登 録 認 定 機 関 の 認 定 品 と す る こ と 。   

  オ  加 圧 送 液 装 置 は ， 直 接 操 作 に よ っ て の み 停 止 さ れ る も の で  

   あ る こ と 。   

  カ  消 防 用 ホ ー ス 及 び 配 管 の 摩 擦 損 失 計 算 は ， 消 防 庁 長 官 が 定  

   め る 基 準 に よ る こ と 。   

  キ  加 圧 送 液 装 置 に は ， フ ォ ー ム ヘ ッ ド の 放 出 圧 力 又 は ノ ズ ル  

   の 先 端 の 放 射 圧 力 が 当 該 フ ォ ー ム ヘ ッ ド 又 は ノ ズ ル の 性 能 範  

   囲 の 上 限 値 を 超 え な い た め の 措 置 を 講 じ る こ と 。 そ の 方 法 は  

   次 の い ず れ か に よ る こ と 。   

   (ｱ) 高 架 水 槽 を 設 け る 方 法   
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   (ｲ) 配 管 系 統 を 別 に す る 方 法   

   (ｳ) 中 継 ポ ン プ を 設 け る 方 法   

   (ｴ) 減 圧 機 構 を 有 す る 消 火 栓 開 閉 弁 を 設 け る 方 法   

   (ｵ) 減 圧 弁 又 は オ リ フ ィ ス 等 に よ る 方 法 は ， 次 の a か ら e ま  

    で に よ る こ と 。   

    ａ  減 圧 弁 は ， 減 圧 措 置 の た め の 専 用 の 弁 と す る こ と 。   

    ｂ  減 圧 弁 は ， 水 圧 に よ り 自 動 的 に 流 過 口 径 が 変 化 し ， 圧  

     力 制 御 を 行 う も の で あ る こ と 。   

    ｃ  減 圧 弁 の 接 続 口 径 は ， 取 り 付 け 部 分 の 管 口 径 以 上 の も  

     の と す る こ と 。   

    ｄ  設 置 位 置 は ， 枝 管 ご と に 開 閉 弁 等 の 直 近 と し ， 点 検 に  

     便 利 な 位 置 と す る こ と 。   

    ｅ  減 圧 弁 に は ， そ の 直 近 の 見 や す い 箇 所 に 当 該 設 備 の 減  

     圧 弁 で あ る 旨 を 表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。   

  ク  加 圧 送 液 装 置 は ， 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か を 満 た す よ う  

   に 設 置 す る こ と 。   

   (ｱ) 加 圧 送 液 装 置 の 起 動 後 ５ 分 以 内 に 泡 消 火 設 備 に 係 る 泡 消  

    火 薬 剤 混 合 装 置 を 経 て 有 効 な 泡 水 溶 液 を フ ォ ー ム ヘ ッ ド へ  

    送 液 で き る も の と す る こ と 。   

   (ｲ) 加 圧 送 液 装 置 か ら フ ォ ー ム ヘ ッ ド ま で の 水 平 距 離 が ５ ０  

    ０ ｍ 以 下 で あ る こ と 。   

 (4) 水 源 の 水 位 が ポ ン プ よ り 低 い 位 置 に あ る 加 圧 送 液 装 置 に は ，  

  次 の ア か ら ウ ま で に 定 め る と こ ろ に よ り ， 呼 水 装 置 を 設 け る こ  

  と 。  

  ア  呼 水 装 置 に は 専 用 の 呼 水 槽 を 設 け る こ と 。   

  イ  呼 水 槽 の 容 量 は ， 加 圧 送 液 装 置 を 有 効 に 作 動 で き る も の で  

   あ る こ と 。   

  ウ  呼 水 槽 に は 減 水 警 報 装 置 及 び 呼 水 槽 へ 水 を 自 動 的 に 補 給 す  

   る た め の 装 置 が 設 け ら れ て い る こ と 。   

 (5) 操 作 回 路 及 び ２ （ ６ ） イ の 灯 火 の 回 路 の 配 線 は ， 電 気 工 作 物  

  に 係 る 法 令 の 規 定 に よ る ほ か ， 次 の ア 及 び イ に 定 め る と こ ろ に  
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  よ る こ と 。   

  ア  ６ ０ ０ Ｖ ２ 種 ビ ニ ル 絶 縁 電 線 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 耐 熱 性  

   を 有 す る 電 線 を 使 用 す る こ と 。   

  イ  金 属 管 工 事 ， 可 と う 電 線 管 工 事 ， 金 属 ダ ク ト 工 事 又 は ケ ー  

   ブ ル 工 事 （ 不 燃 性 の ダ ク ト に 布 設 す る も の に 限 る 。 ） に よ り  

   設 け る こ と 。 た だ し ， 消 防 庁 長 官 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 電  

   線 を 使 用 す る 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。   

 (6) 配 管 は ， 次 の ア か ら テ ま で に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

  ア  専 用 と す る こ と 。 た だ し ， 泡 消 火 設 備 の 起 動 装 置 を 操 作 す  

   る こ と に よ り 直 ち に 他 の 消 火 設 備 の 用 途 に 供 す る 配 管 へ の 送  

   水 を 遮 断 す る こ と が で き る 等 当 該 泡 消 火 設 備 の 性 能 に 支 障 を  

   生 じ な い 場 合 に お い て は ， こ の 限 り で な い 。   

  イ  加 圧 送 液 装 置 の 吐 出 側 直 近 部 分 の 配 管 に は ， 逆 止 弁 及 び 止  

   水 弁 を 設 け る こ と 。   

  ウ  ポ ン プ を 用 い る 加 圧 送 液 装 置 の 吸 水 管 は ， 次 の （ ア ） か ら  

   （ ウ ） ま で に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

   (ｱ) 吸 水 管 は ， ポ ン プ ご と に 専 用 と す る こ と 。   

   (ｲ) 吸 水 管 に は ， ろ 過 装 置 （ フ ー ト 弁 に 附 属 す る も の を 含  

    む 。 ） を 設 け る と と も に ， 水 源 の 水 位 が ポ ン プ よ り 低 い 位  

    置 に あ る も の に あ っ て は フ ー ト 弁 を ， そ の 他 の も の に あ っ  

    て は 止 水 弁 を 設 け る こ と 。   

   (ｳ) フ ー ト 弁 は ， 容 易 に 点 検 を 行 う こ と が で き る も の で あ る  

    こ と 。   

  エ  配 管 に は ， 次 の （ ア ） 又 は （ イ ） に 掲 げ る も の を 使 用 す る  

   こ と 。  

   (ｱ) Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ３ ４ ４ ２ ， Ｇ ３ ４ ４ ８ ， Ｇ ３ ４ ５ ２ ， Ｇ ３ ４ ５  

    ４ 若 し く は Ｇ ３ ４ ５ ９ に 適 合 す る 管 又 は こ れ ら と 同 等 以 上  

    の 強 度 ， 耐 食 性 及 び 耐 熱 性 を 有 す る 金 属 製 の 管   

   (ｲ) 気 密 性 ， 強 度 ， 耐 食 性 ， 耐 候 性 及 び 耐 熱 性 を 有 す る も の  

    と し て 消 防 庁 長 官 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 合 成 樹 脂 製 の 管  
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  オ  管 継 手 は ， 次 の （ ア ） 又 は （ イ ） に 定 め る と こ ろ に よ る こ  

   と 。   

   (ｱ) 金 属 製 の 管 又 は バ ル ブ 類 を 接 続 す る も の の 当 該 接 続 部 分  

    に あ っ て は ， 金 属 製 で あ っ て ， か つ ， 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ  

    る 種 類 に 従 い ， そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 定 め る Ｊ Ｉ Ｓ に 適 合  

    し ， 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 強 度 ， 耐 食 性 及 び 耐 熱 性 を 有 す  

    る も の と し て 消 防 庁 長 官 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の と す  

    る こ と 。    

種 類    Ｊ Ｉ Ｓ  

フ ラ ン ジ

継 手   

ね じ 込 み 式 継 手   Ｂ ２ ２ ２ ０ 又 は Ｂ ２ ２ ３ ９  

溶 接 式 継 手   Ｂ ２ ２ ２ ０  

フ ラ ン ジ

継 手 以 外

の 継 手   

ね じ 込 み 式 継 手   Ｂ ２ ３ ０ １ ， Ｂ ２ ３ ０ ２ 又 は Ｂ ２ ３ ０ ８ の

う ち 材 料 に Ｇ ３ ２ １ ４ （ Ｓ Ｕ Ｓ  Ｆ  ３ ０ ４

又 は Ｓ Ｕ Ｓ  Ｆ  ３ １ ６ に 限 る 。 ） 又 は Ｇ ５

１ ２ １ （ Ｓ Ｃ Ｓ １ ３ 又 は Ｓ Ｃ Ｓ １ ４ に 限

る 。 ） を 用 い る も の  

溶 接 式 鋼 管 用 継 手   Ｂ ２ ３ ０ ９ ， Ｂ ２ ３ １ １ ， Ｂ ２ ３ １ ２ 又 は

Ｂ ２ ３ １ ３ （ Ｇ ３ ４ ６ ８ を 材 料 と す る も の

を 除 く 。 ）  

   (ｲ) 合 成 樹 脂 製 の 管 を 接 続 す る も の の 当 該 接 続 部 分 に あ っ て  

    は ， 合 成 樹 脂 製 で あ っ て ， か つ ， 気 密 性 ， 強 度 ， 耐 食 性 ，  

    耐 候 性 及 び 耐 熱 性 を 有 す る も の と し て 消 防 庁 長 官 が 定 め る  

    基 準 に 適 合 す る も の と す る こ と 。   

  カ  一 斉 開 放 弁 の 二 次 側 の う ち 金 属 製 の も の に は 亜 鉛 メ ッ キ 等  

   に よ る 防 食 処 理 を 施 す こ と 。   

  キ  主 配 管 の う ち ， 立 上 り 管 は ， 管 の 呼 び で ５ ０ ｍ ｍ 以 上 の も  

   の と す る こ と 。   

  ク  バ ル ブ 類 は ， 次 の （ ア ） か ら （ ウ ） ま で に 定 め る と こ ろ に  

   よ る こ と 。  
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   (ｱ) 材 質 は ， Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ ５ １ ０ １ ， Ｇ ５ ５ ０ １ ， Ｇ ５ ５ ０ ２ ，  

    Ｇ ５ ７ ０ ５ （ 黒 心 可 鍛 鋳 鉄 品 に 限 る 。 ） ， Ｈ ５ １ ２ ０ 若 し  

    く は Ｈ ５ １ ２ １ に 適 合 す る も の 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の 強  

    度 ， 耐 食 性 及 び 耐 熱 性 を 有 す る も の と し て 消 防 庁 長 官 が 定  

    め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。   

   (ｲ) 開 閉 弁 ， 止 水 弁 及 び 逆 止 弁 に あ っ て は ， Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ ２ ０ １  

    １ ， Ｂ ２ ０ ３ １ 若 し く は Ｂ ２ ０ ５ １ に 適 合 す る も の 又 は こ  

    れ ら と 同 等 以 上 の 性 能 を 有 す る も の と し て 消 防 庁 長 官 が 定  

    め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。   

   (ｳ) 開 閉 弁 又 は 止 水 弁 に あ っ て は そ の 開 閉 方 向 を ， 逆 止 弁 に  

    あ っ て は そ の 流 れ 方 向 を 表 示 し た も の で あ る こ と 。   

  ケ  配 管 の 管 径 は ， 水 力 計 算 に よ り 算 出 さ れ た 配 管 の 呼 び 径 と  

   す る こ と 。   

  コ  配 管 の 耐 圧 力 は ， 当 該 配 管 に 給 水 す る 加 圧 送 液 装 置 の 締 切  

   圧 力 の １ .５ 倍 以 上 の 水 圧 を 加 え た 場 合 に お い て 当 該 水 圧 に  

   耐 え る も の で あ る こ と 。   

  サ  配 管 は ， 補 助 用 高 架 水 槽 ， 圧 力 タ ン ク 等 に よ り 常 時 充 水 し  

   て お く こ と 。   

  シ  補 助 用 高 架 水 槽 の 材 質 は ， 鋼 鈑 等 の 不 燃 材 料 又 は ４ （ ３ ）  

   ア た だ し 書 の 規 定 に よ る も の と し ， そ の 容 量 は ， ０ .５ ㎥ 以  

   上 と す る こ と 。 た だ し ， 当 該 水 槽 の 水 位 が 低 下 し た 場 合 に 管  

   の 呼 び 径 で ２ ５ ｍ ｍ 以 上 の 配 管 に よ り ,水 を 自 動 的 に 補 給 す  

   る た め の 装 置 が 設 け ら れ て い る と き は ， 当 該 水 槽 の 容 量 を  

   ０ .２ ㎥ 以 上 と す る こ と が で き る 。   

  ス  水 蒸 気 ， ガ ス 等 に よ り 腐 食 の お そ れ の あ る 場 所 に 設 け る 場  

   合 は ， ア ス フ ァ ル ト そ の 他 の 耐 食 性 を 有 す る 材 料 で 被 覆 し ，  

   又 は 塗 装 す る こ と 。   

  セ  屋 外 ， 冷 凍 室 等 水 が 凍 結 す る お そ れ の あ る 場 所 に 設 け る 配  

   管 は ， 保 温 の た め の 措 置 を 講 じ る こ と 。   

  ソ  加 圧 送 液 装 置 の 吐 出 側 直 近 部 分 の 配 管 に は ， そ の 表 面 の 見  



別記９－３－18 

   や す い 箇 所 に 泡 消 火 設 備 用 で あ る 旨 を 表 示 す る こ と 。   

  タ  他 の 配 管 と ま ぎ ら わ し い 場 合 に は ， Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  ９ １ ０ ２  

   （ 配 管 系 の 識 別 表 示 ） に 準 じ て 色 分 け す る と と も に ， 容 易 に  

   点 検 を 行 う こ と が で き る も の で あ る こ と 。   

  チ  地 中 に 直 接 埋 設 す る 場 合 は ， 金 属 製 の 管 又 は 継 手 に 塩 化 ビ  

   ニ ル ， ポ リ エ チ レ ン 等 に よ り 外 面 被 覆 し た も の を 使 用 し ， 当  

   該 管 又 は 継 手 に 定 め ら れ た 施 工 方 法 に よ り 施 工 す る な ど 有 効  

   な 防 食 処 置 を 行 う こ と 。   

  ツ  管 継 手 に ， 安 全 セ ン タ ー の 性 能 評 定 合 格 品 を 使 用 す る 場 合  

   は ， 当 該 性 能 評 定 合 格 品 に 定 め ら れ た 工 法 等 に よ り 施 工 す る  

   こ と 。  

  テ  合 成 樹 脂 製 の 管 又 は 管 継 手 は ， 火 災 の 熱 等 の 影 響 を 受 け な  

   い よ う に 設 置 さ れ て い る こ と 。  

 (7) 起 動 装 置 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

  ア  自 動 式 の 起 動 装 置 は ， 自 動 火 災 報 知 設 備 の 感 知 器 の 作 動 ，  

   閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド の 開 放 又 は 火 災 感 知 用 ヘ ッ ド の  

   作 動 若 し く は 開 放 と 連 動 し て ， 加 圧 送 液 装 置 ， 一 斉 開 放 弁 及  

   び 泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置 を 起 動 す る こ と が で き る も の で あ る こ  

   と 。  

   (ｱ) 閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド を 用 い る 場 合 は ， 次 の ａ か  

    ら ｅ ま で に よ る こ と 。   

    ａ  ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド は ， 各 放 射 区 域 ご と に 設 け る こ  

     と 。  

    ｂ  ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド は ， 標 示 温 度 が ７ ９℃未 満 の も  

     の を 使 用 し ， １ 個 の 警 戒 面 積 は ， ２ ０ ㎡ 以 下 と す る こ と 。   

    ｃ  ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド の 取 付 け 面 の 高 さ は ， 床 面 か ら  

     ５ ｍ 以 下 と し ， 火 災 を 有 効 に 感 知 で き る よ う に 設 け る こ  

     と 。   

    ｄ  起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 の 作 動 と 連 動 し て 加 圧 送 液 装 置 を  

     起 動 す る も の は ， 補 助 用 高 架 水 槽 の 位 置 か ら ， 起 動 用 水  

     圧 開 閉 装 置 の 水 圧 開 閉 器 ま で の 落 差 （ Ｈ ２ ） に よ る 圧 力  
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     に ０ .５ MPa を 加 え た 値 の 圧 力 の 例 に よ る こ と 。   

    ｅ  外 気 が 流 通 す る お そ れ の あ る 駐 車 場 等 に 設 け る 起 動 用  

     ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド 等 の 配 管 に は ， 凍 結 を 防 止 す る た  

     め に 有 効 な 措 置 を 講 じ る こ と 。   

   (ｲ) 感 知 器 を 用 い る 自 動 式 の 起 動 装 置 は ， 次 の ａ 及 び ｂ に よ  

    る こ と 。  

    ａ  感 知 器 は ， 各 放 射 区 域 ご と に ， 施 行 規 則 第 ２ ３ 条 第 ４  

     項 の 規 定 の 例 に よ り 設 け る こ と 。   

    ｂ  感 知 器 は ， 熱 式 の 特 種 ， １ 種 又 は ２ 種 を 使 用 す る こ と 。   

  イ  手 動 式 の 起 動 装 置 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

   (ｱ) 直 接 操 作 又 は 遠 隔 操 作 に よ り ， 加 圧 送 液 装 置 ， 手 動 式 開  

    放 弁 及 び 泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置 を 起 動 す る こ と が で き る も の  

    で あ る こ と 。   

   (ｲ) 二 以 上 の 放 射 区 域 を 有 す る 泡 消 火 設 備 を 有 す る も の は ，  

    放 射 区 域 を 選 択 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。   

   (ｳ) 起 動 装 置 の 操 作 部 は ， 火 災 の と き 容 易 に 接 近 す る こ と が  

    で き ， か つ ， 床 面 か ら の 高 さ が ０ .８ ｍ 以 上 １ .５ ｍ 以 下 の  

    箇 所 に 設 け る こ と 。   

   (ｴ) 起 動 装 置 の 操 作 部 に は 有 機 ガ ラ ス 等 に よ る 有 効 な 防 護 措  

    置 が 施 さ れ て い る こ と 。   

   (ｵ) 起 動 装 置 の 操 作 部 及 び ホ ー ス 接 続 口 に は ， そ の 直 近 の 見   

    や す い 箇 所 に そ れ ぞ れ 起 動 装 置 の 操 作 部 及 び 接 続 口 で あ る  

    旨 を 表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。   

   (ｶ) 放 射 区 域 ご と に １ 個 設 け る こ と 。   
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  ウ  移 動 式 の 起 動 装 置 は ， 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 の 作 動 と 連 動 し  

   て 加 圧 送 液 装 置 を 起 動 さ せ る も の は ， 当 該 起 動 用 水 圧 開 閉 装  

   置 の 水 圧 開 閉 器 の 位 置 に お け る 配 管 内 の 圧 力 が ， 次 の （ ア ）  

   又 は （ イ ） の い ず れ か 大 き い 方 の 圧 力 の 値 に 低 下 す る ま で に  

   起 動 す る よ う に 調 整 さ れ た も の で あ る こ と （ 図 ７ 参 照 ） 。   

  

図 ７   

 

   (ｱ) 最 高 位 又 は 最 遠 部 の 消 火 栓 の 開 閉 弁 の 位 置 か ら 起 動 用 水  

    圧 開 閉 装 置 の 水 圧 開 閉 器 ま で の 落 差 （ Ｈ １ ） に よ る 圧 力  

    に ， 次 の 数 値 を 加 え る こ と （ Ｈ ０ は ， 弁 ・ ホ ー ス ・ ノ ズ ル  

    等 の 摩 擦 損 失 と し て ， あ ら か じ め 算 定 さ れ 仕 様 書 に 示 さ れ  

    て い る 数 値 を い う 。 ） 。   

    移 動 式 泡 消 火 設 備 の ノ ズ ル 放 射 圧 力 ＋ Ｈ ０ MPa  

    

起 動 用 水 圧  

開 閉 装 置   

圧 力 タ ン ク    P   
ポ ン プ  

  

水 槽   

補 助 用 高 架 水 槽   

水 圧 開 閉 器 の 位 置  
  

１    

２  

最 高 位 又 は 最 遠 部 の 開 閉 弁   

H 2＋ 0 . 0 5 M p a  

H 1＋ 0 . 2 M p a  
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   (ｲ) 補 助 用 高 架 水 槽 の 位 置 か ら ， 起 動 用 水 圧 開 閉 装 置 の 水 圧  

    開 閉 器 ま で の 落 差 （ Ｈ ２ ） に よ る 圧 力 に ０ .５ Mpa を 加 え  

    た 値 の 圧 力  

 (8) 泡 消 火 薬 剤 貯 蔵 タ ン ク は ， 次 の 各 号 に よ る こ と 。   

  ア  加 圧 送 液 装 置 若 し く は 泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置 の 起 動 に よ り 圧  

   力 が 加 わ る も の 又 は 常 時 加 圧 さ れ た 状 態 で 使 用 す る も の は ，  

   圧 力 計 を 設 け る こ と 。   

  イ  泡 消 火 薬 剤 の 貯 蔵 量 が 容 易 に 確 認 で き る 液 面 計 又 は 計 量 棒  

   等 を 設 け る こ と 。   

 (9) 泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置 等 は ， 次 に よ る こ と 。   

  ア  固 定 式 の 泡 消 火 設 備 は ， 次 の （ ア ） 及 び （ イ ） に よ る こ と 。   

   (ｱ) 混 合 方 式 は ， プ レ ッ シ ャ ー ・ サ イ ド ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー  

    方 式 ， プ レ ッ シ ャ ー ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式 又 は ポ ン プ ・  

    プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式 と し ， 使 用 す る 泡 消 火 薬 剤 の 種 別 に  

    応 じ ， 規 定 さ れ る 希 釈 容 量 濃 度 が 確 実 に 得 ら れ る も の で あ  

    る こ と 。 （ 図 ８ ， 図 ９ 及 び 図 １ ０ 参 照 ）   

   (ｲ) 泡 消 火 薬 剤 と 水 と を 混 合 さ せ る 部 分 に 用 い る ベ ン チ ュ リ  

    ー 管 等 の 機 器 （ 以 下 こ の 基 準 に お い て 「 混 合 器 」 と い  

    う 。 ） 又 は 泡 消 火 薬 剤 と 水 と を 混 合 さ せ る 部 分 の 配 管 結 合  

    は ， 放 水 区 域 を 受 け 持 つ 一 斉 開 放 弁 の 直 近 に 設 け る こ と 。  

    た だ し ， 一 斉 開 放 弁 ま で の 配 管 内 に 規 定 さ れ る 希 釈 容 量 濃  

    度 の 泡 水 溶 液 を 常 時 充 水 す る 配 管 設 備 と す る 場 合 は ， こ の  

    限 り で な い 。   

  イ  移 動 式 の 泡 消 火 設 備 は ， 次 の （ ア ） か ら （ ウ ） ま で に よ る  

   こ と 。   

   (ｱ) 混 合 方 式 は ， プ レ ッ シ ャ ー ・ サ イ ド ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー  

    方 式 ， プ レ ッ シ ャ ー ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式 又 は ラ イ ン ・  

    プ ロ ポ シ ョ ナ ー 方 式 （ ピ ッ ク ア ッ プ 方 式 を 除 く 。 ） と す る  

    こ と 。 （ 図 ８ ， 図 ９ 及 び 図 １ １ 参 照 ）   

   (ｲ) プ レ ッ シ ャ ー ・ サ イ ド ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式 の 混 合 器  
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    （ ２ 管 式 の も の に 限 る 。 ） は ， 泡 放 射 用 器 具 の 格 納 箱 に 収  

    納 す る か ， 又 は そ の 直 近 （ お お む ね ５ ｍ 以 内 ） に 設 置 す る  

    こ と 。  

   (ｳ) プ レ ッ シ ャ ー ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式 の 混 合 器 及 び 泡 消  

    火 薬 剤 槽 は ， 泡 放 射 用 器 具 の 格 納 箱 内 に 収 納 し て お く こ  

    と 。  

● プ レ ッ シ ャ ー ・ サ イ ド ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式   

 送 水 管 途 中 に 圧 込 器 を 設 け ， 泡 消 火 薬 剤 槽 か ら 泡 原 液 ポ ン プ で 泡

原 液 を 圧 送 し て 希 釈 容 量 濃 度 の 泡 水 溶 液 と す る も の  

● プ レ ッ シ ャ ー ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式   

 送 水 管 途 中 に 差 圧 混 合 槽 と 吸 込 器 を 接 続 し て ， 水 を 泡 原 液 槽 内 に  

送 り 込 み ， 原 液 の 置 換 え と 送 水 管 へ の 泡 原 液 吸 入 作 用 と の 両 作 用 に  

よ っ て ， 流 水 中 に 泡 原 液 を 混 合 さ せ て 希 釈 容 量 濃 度 の 泡 水 溶 液 と す  

る も の  

● ポ ン プ ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式   

 加 圧 送 液 装 置 の ポ ン プ の 吐 出 側 と 吸 水 側 と 連 絡 す る バ イ パ ス を 設  

け ， そ の バ イ パ ス の 途 中 に 設 け ら れ た 吸 込 器 に ポ ン プ 吐 出 水 の 一 部  

を 通 し ， 濃 度 調 整 弁 で そ の 吸 込 量 を 調 節 し ， 泡 消 火 薬 剤 槽 か ら ポ ン  

プ 吸 水 側 に 泡 原 液 を 吸 引 し て 希 釈 容 量 濃 度 の 泡 水 溶 液 と す る も の   

● ラ イ ン ・ プ ロ ポ ー シ ョ ナ ー 方 式   

 送 水 管 系 統 の 途 中 に 吸 込 器 を 接 続 し ， 泡 消 火 薬 剤 を 流 水 中 に 吸 い  

込 ま せ ， 指 定 濃 度 の 泡 水 溶 液 と し て 送 水 管 に よ り ノ ズ ル 等 に 送 り ，  

空 気 を 吸 い 込 ん で 泡 を 発 生 さ せ る も の   
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図 ８                            図 ９   
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 (10) 自 動 警 報 装 置 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

  ア  ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド の 開 放 又 は 感 知 器 の 作 動 に よ り 警 報  

   を 発 す る も の と す る こ と 。   

  イ  発 信 部 は ， 各 階 又 は 放 水 区 域 ご と に 設 け る も の と し ， 当 該  

   発 信 部 に は ， 流 水 検 知 装 置 又 は 圧 力 検 知 装 置 を 用 い る こ と 。   

  ウ  イ の 流 水 検 知 装 置 又 は 圧 力 検 知 装 置 に か か る 圧 力 は ， 当 該  

   流 水 検 知 装 置 又 は 圧 力 検 知 装 置 の 最 高 使 用 圧 力 以 下 と す る こ  

   と 。   

  エ  受 信 部 に は ， ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド 又 は 火 災 感 知 用 ヘ ッ ド  

   が 開 放 し た 階 又 は 放 水 区 域 が 覚 知 で き る 表 示 装 置 を 防 災 セ ン  

   タ ー 等 に 設 け る こ と 。 た だ し ， 総 合 操 作 盤 が 設 け ら れ て い る  

   場 合 に あ っ て は ， こ の 限 り で な い 。   

  オ  一 の 防 火 対 象 物 に 二 以 上 の 受 信 部 が 設 け ら れ て い る と き  

   は ， こ れ ら の 受 信 部 の あ る 場 所 相 互 間 で 同 時 に 通 話 す る こ と  

   が で き る 設 備 を 設 け る こ と 。   

  カ  一 の 流 水 検 知 装 置 が 警 戒 す る 区 域 の 面 積 は ， ３ ,０ ０ ０ ㎡  

   以 下 と し ， ２ 以 上 の 階 に わ た ら な い こ と 。 た だ し ， 主 要 な 出  

   入 口 か ら 内 部 を 見 と お す こ と が で き る 場 合 は ， 当 該 面 積 を  

   ３ ,０ ０ ０ ㎡ 以 上 と す る こ と が で き る 。   

  キ  音 響 警 報 装 置 は ， サ イ レ ン ， ウ ォ ー タ ー モ ー タ ー ゴ ン グ  

   （ 水 車 ベ ル ） ， ベ ル 等 に よ る こ と 。 た だ し ， 自 動 火 災 報 知 設  

   備 又 は 自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動 に よ る 放 送 設 備 か ら 有 効 に  

   警 報 が 発 せ ら れ る 場 合 は ， 音 響 装 置 を 設 け な い こ と が で き  

   る 。  

 (11) 貯 水 槽 ， 加 圧 送 液 装 置 ， 予 備 動 力 源 ， 配 管 等 に は 地 震 に よ  

  る 震 動 等 に 耐 え る た め の 有 効 な 措 置 を 講 じ る こ と 。   

 (12) 予 備 動 力 源 は ， 別 記 ９ の ４ に よ る こ と 。   

８  パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 （ 危 政 令 第 １ ７ 条 第 ５ 項 に 規 定 す  

 る 顧 客 に 自 ら 給 油 等 を さ せ る 給 油 取 扱 所 に お い て 設 置 し ， 人 が 起  

 動 装 置 を 操 作 す る こ と に よ り ， 自 動 的 に 泡 水 溶 液 を 圧 力 に よ り 泡  
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 放 出 口 か ら 放 出 し て 消 火 を 行 う 固 定 し た 消 火 設 備 で あ っ て ， 泡 放  

 出 口 ， 泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 （ 泡 消 火 薬 剤 及 び 泡 消 火 薬 剤 と 混 合  

 す る た め の 水 ， 又 は 泡 水 溶 液 を 貯 蔵 す る 容 器 を い う 。 以 下 同  

 じ 。 ） ， 起 動 装 置 等 に よ り 構 成 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

 は ， 次 の 各 号 に よ る こ と 。   

 (1) パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 は ， 次 の ア 及 び イ に 定 め る と こ  

  ろ に よ り 設 け な け れ ば な ら な い 。   

  ア  パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 の 泡 放 出 口 は ， 次 に 定 め る と  

   こ ろ に よ る こ と 。   

   (ｱ) 泡 放 出 口 の 方 式 は ， 水 平 放 出 方 式 （ 固 定 給 油 設 備 の 基 礎  

    台 の 側 面 に 設 け た 泡 放 出 口 か ら 水 平 に 放 出 す る 方 法 を い  

    う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 下 方 放 出 方 式 （ 上 屋 等 か ら 下 向 き に  

    設 け た 泡 放 出 口 か ら 下 方 に 放 出 す る 方 法 を い う 。 以 下 同  

    じ 。 ） と す る こ と 。   

   (ｲ) 水 平 放 出 方 式 に あ っ て は ２ 個 ， 下 方 放 出 方 式 に あ っ て は  

    ４ 個 の 泡 放 出 口 を ， そ れ ぞ れ そ の 放 射 能 力 範 囲 が 固 定 給 油  

    設 備 の 周 囲 の 地 盤 面 等 に 表 示 さ れ た 一 の 自 動 車 等 の 停 止 位  

    置 を 包 含 す る よ う に 設 置 す る こ と 。   

   (ｳ) 泡 放 出 口 は ， 消 火 に 有 効 な 膨 張 比 （ 発 生 し た 泡 の 体 積 を  

    泡 を 発 生 す る た め に 要 す る 泡 水 溶 液 の 体 積 で 除 し た 値 を い  

    う 。 ） の 泡 を 放 出 す る も の で あ る こ と 。   

   (ｴ) 下 方 放 出 方 式 の 泡 放 出 口 は ， 一 の 自 動 車 等 の 停 止 位 置 の  

    相 対 す る 長 辺 に ２ 個 ず つ 設 置 し ， そ れ ぞ れ の 辺 ご と に 放 出  

    す る こ と が で き る こ と 。   

  イ  放 出 量 は ， 一 の 自 動 車 等 の 停 止 位 置 ご と に ， 水 平 放 出 方 式  

   に あ っ て は ７ .４ ℓ/min 以 上 ， 下 方 放 出 方 式 に あ っ て は ２ ２ . 

   ２ ℓ/min 以 上 と す る こ と 。   

 (2) パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 の 水 源 の 水 量 は ， 次 に 定 め る 量  

  を 合 計 し た 量 の 泡 水 溶 液 を 作 る た め に 必 要 な 量 以 上 の 量 と す   

  る 。  

  ア  （ １ ） イ に 定 め る 放 出 量 で １ ０ 分 間 放 射 す る こ と が で き る  
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   泡 水 溶 液 の 量  

  イ  配 管 内 を 満 た す の に 要 す る 泡 水 溶 液 の 量   

 (3) 泡 消 火 薬 剤 の 貯 蔵 量 は ， （ ２ ） に 定 め る 泡 水 溶 液 の 量 に ， 消  

  火 に 有 効 な 泡 を 生 成 す る た め に 適 し た 希 釈 容 量 濃 度 を 乗 じ て 得  

  た 量 以 上 の 量 と す る 。   

 (4) パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 に 用 い る 泡 消 火 薬 剤 は ， 水 成 膜  

  泡 消 火 薬 剤 又 は 機 械 泡 消 火 薬 剤 （ 消 火 器 用 消 火 薬 剤 の 技 術 上 の  

  規 格 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 ３ ９ 年 自 治 省 令 第 ２ ８ 号 ） 第 １ 条 の ２  

  並 び に 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に 適 合 す る も の を い う 。  

  以 下 同 じ 。 ） と す る ほ か ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な  

  ら な い 。   

  ア  パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 に 用 い る 泡 消 火 薬 剤 は ， 別 表  

   第 ４ に 定 め る 試 験 に お い て 消 火 性 能 を 確 認 し た も の で あ る こ  

   と 。  

  イ  泡 水 溶 液 の 状 態 で 貯 蔵 す る 場 合 に あ っ て は ， 当 該 泡 水 溶 液  

   の 性 状 を 維 持 す る こ と 。   

 (5) パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 の 設 置 及 び 維 持 に 関 す る 技 術 上  

  の 基 準 の 細 目 は ， 次 の と お り と す る 。   

  ア  泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置 を 設 け る 場 合 に は ， ２ 個 の 泡 放 出 口 か  

   ら 泡 水 溶 液 を （ １ ） イ に 定 め る 放 出 量 で 同 時 に 放 出 す る た め  

   に 必 要 な 量 以 上 の 量 の 泡 水 溶 液 を 生 成 で き る も の と す る こ  

   と 。   

  イ  泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

   (ｱ) 加 圧 式 又 は 蓄 圧 式 の 泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 は ， 次 に 定 め  

    る と こ ろ に よ り 設 け る こ と 。   

    ａ  泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 の 内 面 及 び 外 面 に は 適 切 な 防 食  

     処 理 を 施 す こ と 。 た だ し ， 耐 食 性 の あ る 材 料 を 用 い た も   

     の に あ っ て は ， こ の 限 り で な い こ と 。   

    ｂ  最 高 使 用 圧 力 の １ .５ 倍 以 上 の 圧 力 に 耐 え る も の で あ  

     る こ と 。  

   (ｲ) 加 圧 式 又 は 蓄 圧 式 以 外 の 泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 に あ っ て  
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    は ， （ ア ） ａ の 規 定 の 例 に よ る ほ か ， 使 用 条 件 に 応 じ た 必  

    要 な 強 度 を 有 す る こ と 。   

   (ｳ) 泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 は ， 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 た  

    す 場 所 に 備 え 付 け る こ と 。   

    ａ  火 災 の と き 延 焼 す る お そ れ が 少 な い 場 所 で あ る こ と 。   

    ｂ  温 度 変 化 が 少 な く ， 温 度 が ４ ０ 度 を 超 え る お そ れ が な  

     い 場 所 で あ る こ と 。   

    ｃ  直 射 日 光 又 は 雨 水 に さ ら さ れ る お そ れ が 少 な い 場 所 で  

     あ る こ と 。   

   (ｴ) 泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 （ 筐 体 に 収 納 す る 場 合 は 当 該 筐 体  

    を 含 む 。 ） は ， 地 震 等 の と き に 移 動 又 は 転 倒 し な い よ う に  

    堅 固 に 固 定 す る こ と 。   

  ウ  放 出 弁 は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。   

   (ｱ) 最 高 使 用 圧 力 の １ .５ 倍 以 上 の 圧 力 に 耐 え る も の で あ る  

    こ と 。  

   (ｲ) 弁 箱 は ， Ｊ Ｉ Ｓ Ｈ ３ ２ ５ ０ ， Ｈ ５ １ ２ ０ ， Ｈ ５ １ ２ １ 若  

    し く は Ｇ ３ ２ ０ １ に 適 合 す る も の 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 強  

    度 及 び 耐 食 性 を 有 す る 材 質 を 用 い た も の で あ る こ と 。   

   (ｳ) 常 時 閉 止 状 態 に あ り ， 電 気 式 ， ガ ス 圧 式 等 の 開 放 装 置 に  

    よ り 開 放 で き る も の で あ っ て ， か つ ， 手 動 に よ っ て も 容 易  

    に 開 放 で き る も の （ 開 放 装 置 を 手 動 に よ り 操 作 す る も の を  

    含 む 。 ） で あ る こ と 。   

   (ｴ) 加 圧 式 の 泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 に 用 い る 放 出 弁 は ， 定 圧  

    作 動 装 置 と 連 動 し て 開 放 で き る も の で あ る こ と 。   

   (ｵ) 泡 消 火 薬 剤 等 貯 蔵 容 器 の 放 出 口 に 取 り 付 け ら れ ， か つ ，  

    当 該 放 出 口 に 確 実 に 接 続 さ れ て い る こ と 。   

  エ  選 択 弁 は ， ウ （ ア ） か ら （ ウ ） ま で の 規 定 の 例 に よ る ほ  

   か ， 放 出 弁 を 兼 ね る 場 合 に あ っ て は ， 定 圧 作 動 装 置 と 連 動 し  

   て 開 放 で き る も の で あ る こ と 。   

  オ  起 動 装 置 は ， 手 動 式 の 起 動 装 置 と し ， 次 に 定 め る と こ ろ に  

   よ る こ と 。   
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   (ｱ) 危 規 則 第 ２ ８ 条 の ２ の ５ 第 ６ 号 に 規 定 す る 制 御 卓 に 設 置  

    す る こ と 。   

   (ｲ) 直 接 操 作 又 は 遠 隔 操 作 に よ り ， 加 圧 送 液 装 置 ， 手 動 式 開  

    放 弁 及 び 泡 消 火 薬 剤 混 合 装 置 を 起 動 す る こ と が で き る も の  

    で あ る こ と 。   

   (ｳ) ２ 以 上 の 放 射 区 域 を 有 す る 泡 消 火 設 備 を 有 す る も の は ，  

    放 射 区 域 を 選 択 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。   

   (ｴ) 起 動 装 置 の 操 作 部 に は 有 機 ガ ラ ス 等 に よ る 有 効 な 防 護 措  

    置 が 施 さ れ て い る こ と 。   

   (ｵ) ２ 系 統 以 上 の 泡 放 出 口 を 切 り 替 え て 使 用 す る 場 合 に あ っ  

    て は ， そ れ ぞ れ の 泡 放 出 口 が 対 象 と す る 顧 客 用 固 定 給 油 設  

    備 を 分 か り や す く 表 示 す る こ と 。   

   (ｶ) 起 動 後 に お い て も 泡 放 出 口 の 切 替 え が で き ， か つ ， 切 替  

    え の 操 作 か ら 泡 が 放 出 さ れ る ま で の 時 間 が ３ ０ 秒 以 内 で あ  

    る こ と 。   

   (ｷ) 起 動 装 置 の 直 近 に ， 当 該 装 置 が パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火  

    設 備 の 起 動 装 置 で あ る こ と 並 び に 当 該 装 置 の 取 扱 い 方 法 及  

    び 保 安 上 の 注 意 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 を 表 示 す る こ と 。   

   (ｸ) 泡 消 火 設 備 の 作 動 を 知 ら せ る 自 動 式 の 装 置 を 設 け る こ  

    と 。  

   (ｹ) 起 動 用 ガ ス 容 器 を 用 い る 場 合 に あ っ て は ， 次 の ａ か ら ｇ  

    ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 設 け る こ と 。   

    ａ  火 災 の と き 延 焼 す る お そ れ の 少 な い 場 所 に 設 け る こ と 。   

    ｂ  温 度 ４ ０ 度 以 下 で 温 度 変 化 が 少 な い 場 所 に 設 け る こ と 。   

    ｃ  直 射 日 光 及 び 雨 水 の か か る お そ れ の 少 な い 場 所 に 設 け  

     る こ と 。  

    ｄ  起 動 用 ガ ス 容 器 は ， ２ ４ .５ MPa 以 上 の 圧 力 に 耐 え る  

     も の で あ る こ と 。   

    ｅ  起 動 用 ガ ス 容 器 に は ， 消 防 庁 長 官 が 定 め る 基 準 に 適 合  

     す る 安 全 装 置 及 び 容 器 弁 を 設 け る こ と 。   

    ｆ  そ の 内 容 積 は ， ０ .２ ７ ℓ 以 上 と し ， 当 該 容 器 に 貯 蔵  
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     す る ガ ス の 量 は ， １ ４ ５ g 以 上 で あ る こ と 。   

    ｇ  充 填 比 は ， １ .５ 以 上 で あ る こ と 。   

  カ  加 圧 用 ガ ス 容 器 を 用 い る 場 合 に は ， 次 に 定 め る と こ ろ に よ  

   る こ と 。   

   (ｱ) 窒 素 ガ ス が 充 塡 さ れ た も の で あ る こ と 。   

   (ｲ) 加 圧 用 ガ ス の 量 は ， 泡 水 溶 液 を ２ 個 の 放 出 口 か ら （ １ ）  

    イ に 定 め る 放 出 量 で １ ０ 分 間 放 出 す る こ と が で き る 量 以 上  

    の 量 で あ る こ と 。   

   (ｳ) 危 険 物 を 貯 蔵 し ， 又 は 取 り 扱 う タ ン ク の 直 近 に 設 置 さ  

    れ ， か つ ， 当 該 タ ン ク に 確 実 に 接 続 さ れ て い る こ と 。   

  キ  加 圧 送 液 装 置 を 設 け る 場 合 は ， ７ （ ４ ） の 規 定 の 例 に よ る  

   こ と 。  

  ク  電 源 回 路 は ， 専 用 回 路 と す る こ と 。   

 (6) パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 は ， 努 め て 危 険 物 保 安 技 術 協 会  

  の 型 式 試 験 確 認 済 の も の と す る こ と 。   

 (7) 定 期 点 検 に つ い て ， 泡 放 出 口 の 機 能 の 適 否 に 関 す る 点 検 を ，  

  水 又 は 不 活 性 ガ ス の 放 射 に よ り 確 認 す る こ と と し て 差 し 支 え な  

  い こ と 。 （ H31 危  81）   

９  固 定 式 泡 放 出 口 方 式 及 び 泡 モ ニ タ ー ノ ズ ル 方 式 は ， 危 告 泡 に よ  

 る こ と 。   

 

別 表 第 １   

 危 険 物 の 区 分   

係 数   

類 別   細 区 分   

ア ル コ ー ル 類   

メ タ ノ ー ル  ※   

１ ． ０   

３ － メ チ ル － ２ － ブ チ ル ア ル コ ー ル   

エ タ ノ ー ル   

ア リ ル ア ル コ ー ル   

１ ― ペ ン チ ル ア ル コ ー ル   
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 ２ ― ペ ン チ ル ア ル コ ー ル    

ｔ ― ペ ン チ ル ア ル コ ー ル   

イ ソ ペ ン チ ル ア ル コ ー ル   

１ ― ヘ キ シ ル ア ル コ ー ル   

シ ク ロ ヘ キ サ ノ ー ル   

フ ル フ リ ル ア ル コ ー ル   

ベ ン ジ ル ア ル コ ー ル   

プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル   

エ チ レ ン グ リ コ ー ル   

ジ エ チ レ ン グ リ コ ー ル   

ジ プ ロ ピ レ ン グ リ コ ー ル   

グ リ セ リ ン   

１ ― プ ロ パ ノ ー ル   

１ ． ２ ５   

２ ―  プ ロ パ ノ ー ル   

イ ソ ブ タ ノ ー ル   

１ ― ブ タ ノ ー ル   

２ ― ブ タ ノ ー ル   

ｔ ― ブ チ ル ア ル コ ー ル   ２ ． ０   

エ ー テ ル 類   

ジ イ ソ プ ロ ピ ル エ ー テ ル ※   

１ ． ２ ５   

エ チ レ ン グ リ コ ー ル エ チ ル エ ー テ ル   

エ チ レ ン グ リ コ ー ル メ チ ル エ ー テ ル   

ジ エ チ レ ン グ リ コ ー ル エ チ ル エ ー テ

ル   

ジ エ チ レ ン グ リ コ ー ル メ チ ル エ ー テ

ル   

１ ― ４ ジ オ キ サ ン   １ ． ５   
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ジ エ チ ル エ ー テ ル   

２ ． ０   

ア セ ト ア ル デ ヒ ド ジ エ チ ル ア セ タ ー

ル   

エ チ ル プ ロ ピ ル エ ー テ ル   

テ ト ラ ヒ ド ロ フ ラ ン   

イ ソ ブ チ ル ビ ニ ル エ ー テ ル   

エ チ ル ブ チ ル エ ー テ ル   

エ チ ル ビ ニ ル エ ー テ ル   

エ ス テ ル 類   

酢 酸 エ チ ル ※   

１ ． ０   

ギ 酸 エ チ ル   

ギ 酸 メ チ ル   

酢 酸 メ チ ル   

酢 酸 ビ ニ ル   

 

 

 ギ 酸 プ ロ ピ ル    

ア ク リ ル 酸 メ チ ル   

ア ク リ ル 酸 エ チ ル   

メ タ ク リ ル 酸 メ チ ル   

メ タ ク リ ル 酸 エ チ ル   

酢 酸 プ ロ ピ ル   

ギ 酸 ブ チ ル   

エ チ レ ン グ リ コ ー ル モ ノ エ チ ル エ ー

テ ル ア セ テ ー ト   

エ チ レ ン グ リ コ ー ル モ ノ メ チ ル エ ー

テ ル ア セ テ ー ト   
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ケ ト ン 類   

ア セ ト ン ※   

１ ． ０   

メ チ ル エ チ ル ケ ト ン   

メ チ ル イ ソ ブ チ ル ケ ト ン   

ア セ チ ル ア セ ト ン   

シ ク ロ ヘ キ サ ン   

ア ル デ ヒ ド 類   

ア ク リ ル ア ル デ ヒ ド （ ア ク ロ レ イ

ン ）   

１ ． ２ ５   
ク ロ ト ン ア ル デ ヒ ド   

パ ラ ア ル デ ヒ ド   

ア セ ト ア ル デ ヒ ド   ２ ． ０   

ア ミ ン 類   

エ チ レ ン ジ ア ミ ン ※   

１ ． ０   

シ ク ロ ヘ キ シ ル ア ミ ン   

ア ニ リ ン   

エ タ ノ ー ル ア ミ ン   

ジ エ タ ノ ー ル ア ミ ン   

ト リ エ タ ノ ー ル ア ミ ン   

エ チ ル ア ミ ン   

１ ． ２ ５   

プ ロ ピ ル ア ミ ン   

ア リ ル ア ミ ン   

ジ エ チ ル ア ミ ン   

ブ チ ル ア ミ ン   

イ ソ ブ チ ル ア ミ ン   

ト リ エ チ ル ア ミ ン   

ペ ン チ ル ア ミ ン   

ｔ ― ブ チ ル ア ミ ン   
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イ ソ プ ロ ピ ル ア ミ ン   ２ ． ０   

ニ ト リ ル 類   

ア ク リ ロ ニ ト リ ル ※   

１ ． ２ ５   ア セ ト ニ ト リ ル   

ブ チ ロ ニ ト リ ル   

有 機 酸   

酢 酸 ※   

１ ． ２ ５   

無 水 酢 酸   

ア ク リ ロ 酸   

プ ロ ピ オ ン 酸   

ギ 酸   

そ の 他 の 不 溶

性 の も の 以 外

の も の   

プ ロ ピ レ ン オ キ サ イ ド   ２ ． ０   

エ タ ノ ー ル 含 有 ガ ソ リ ン （ エ タ ノ ー

ル １ ０ ％ 以 下 の も の に 限 る 。 ）   
１ ． ０   

 備 考  ※ を 付 し た 物 質 は 各 類 別 ご と の 代 表 物 質 で あ る 。   

  

別 表 第 ２   

 別 表 第 １ に 掲 げ る 危 険 物 以 外 の 危 険 物 （ 水 に 溶 け な い も の 以 外 の

も の に 限 る 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 係 数 は ， １ に 規 定

す る 装 置 を 用 い ， ２ に 規 定 す る 試 験 の 実 施 手 順 に よ り 求 め る も の と

す る 。   

１  装 置   

  装 置 は ， 底 面 の 面 積 が 次 の 表 に 定 め る 燃 焼 表 面 積 の 正 方 形 で ，  

 高 さ が ０ ． ３ ｍ の 四 種 類 の 燃 焼 皿 と す る 。   

 

燃 焼 表 面 積 （ 単 位  ㎡ ）   係 数   

４ ． ０   １ ． ０   

３ ． ２   １ ． ２ ５   

２ ． ６ ７   １ ． ５   

２ ． ０   ２ ． ０   
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２  試 験 の 実 施 手 順   

 (1) 燃 焼 表 面 積 が ４ ． ０ ㎡ の 燃 焼 皿 に ， 試 験 物 品 を 底 面 か ら 試 験  

  物 品 の 表 面 ま で の 高 さ が ０ ． １ ｍ に な る よ う に 入 れ る 。   

 (2) 試 験 物 品 に 点 火 し て １ 分 経 過 し た 後 に ， 温 度 が ２ ０ 度 の 泡 水  

  溶 液 を 規 格 省 令 第 １ ２ 条 の 規 定 の 例 に よ り ， 標 準 発 泡 ノ ズ ル を  

  用 い て ５ 分 間 連 続 し て 発 泡 さ せ ， 試 験 物 品 の 表 面 に 展 開 さ せ  

  る 。   

 (3) 泡 水 溶 液 の 発 泡 終 了 後 ， 規 格 省 令 第 １ ３ 条 各 号 に 規 定 す る 規  

  格 に 適 合 す る 場 合 に は ， 泡 消 火 薬 剤 の 消 火 性 能 が 確 認 さ れ た こ  

  と と す る 。   

 (4) 規 格 省 令 第 １ ３ 条 各 号 に 規 定 す る 規 格 に 適 合 し な い 場 合 に  

  は ， 燃 焼 表 面 積 が よ り 小 さ い 燃 焼 皿 を 用 い て ， 当 該 規 格 に 適 合  

  す る ま で イ か ら ハ ま で の 操 作 を 繰 り 返 す 。   

 (5) 別 表 第 １ に 掲 げ る 危 険 物 以 外 の 危 険 物 に 係 る 係 数 は ， 規 格 省  

  令 第 １ ３ 条 各 号 に 規 定 す る 規 格 に 適 合 す る こ と が 確 認 さ れ た と  

  き の 燃 焼 表 面 積 の う ち ， １ に 掲 げ る 表 に お い て 最 大 の も の に 対  

  応 す る 係 数 と す る 。   

 

  

別 表 第 ３   

 別 表 第 １ に 掲 げ る 危 険 物 （ 水 に 溶 け な い も の 以 外 の も の に 限 る 。

以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） に 用 い る 泡 消 火 薬 剤 の 消 火 性 能 は ， １

に 規 定 す る 装 置 を 用 い ， ２ に 規 定 す る 試 験 の 実 施 手 順 に よ り 確 認 す

る も の と す る 。 た だ し ， 同 表 中 当 該 危 険 物 が 属 す る 類 別 に お い て 代

表 物 質 を 規 定 し て い る 場 合 に あ っ て は ， 当 該 危 険 物 に 代 え て ， 当 該

代 表 物 質 を 用 い て 当 該 泡 消 火 薬 剤 の 消 火 性 能 を 確 認 し て も 差 し 支 え

な い 。  

１  装 置   

  装 置 は ， 別 表 第 ２ の １ に 規 定 す る 装 置 と す る 。   

２  試 験 の 実 施 手 順   
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 (1) 別 表 第 １ の 右 欄 に 掲 げ る 係 数 又 は 別 表 第 ２ に 定 め る 方 法 に よ  

  り 算 出 し た 係 数 に 応 じ ， 次 の 表 の 右 欄 に 掲 げ る 燃 焼 表 面 積 の 燃  

  焼 皿 に ， 試 験 物 品 を 底 面 か ら 当 該 試 験 物 品 の 表 面 ま で の 高 さ が  

  ０ ． １ ｍ に な る よ う に 入 れ る 。   

  

係 数   燃 焼 表 面 積 （ 単 位  ㎡ ）   

１ ． ０   ４ ． ０   

１ ． ２ ５   ３ ． ２   

１ ． ５   ２ ． ６ ７   

２ ． ０   ２ ． ０   

  

 (2) 試 験 物 品 に 点 火 し て １ 分 経 過 し た 後 に ， 温 度 が ２ ０ 度 の 泡 水  

  溶 液 を 規 格 省 令 第 １ ２ 条 の 規 定 の 例 に よ り ， 標 準 発 泡 ノ ズ ル を  

  用 い て ５ 分 間 連 続 し て 発 泡 さ せ ， 試 験 物 品 の 表 面 に 展 開 さ せ  

  る 。   

 (3) 泡 水 溶 液 の 発 泡 終 了 後 ， 規 格 省 令 第 １ ３ 条 各 号 に 規 定 す る 規  

  格 に 適 合 す る 場 合 に は ， 泡 消 火 薬 剤 の 消 火 性 能 が 確 認 さ れ た こ  

  と と す る 。   

  

別 表 第 ４   

 パ ッ ケ ー ジ 型 固 定 泡 消 火 設 備 に 用 い る 泡 消 火 薬 剤 の 消 火 性 能 は ，

１ に 規 定 す る 装 置 及 び ２ に 規 定 す る 試 験 物 品 を 用 い ， ３ に 規 定 す る

試 験 の 実 施 手 順 に よ り 確 認 す る も の と す る 。   

１  装 置   

  装 置 は ， 水 平 放 出 方 式 の 泡 放 出 口 を 用 い る 場 合 に あ っ て は 図 １ ，  

 下 方 放 出 方 式 の 泡 放 出 口 を 用 い る 場 合 に あ っ て は 図 ２ に 示 す も の  

 と す る 。   

２  試 験 物 品   

  試 験 物 品 は ， 自 動 車 ガ ソ リ ン （ Ｊ Ｉ Ｓ Ｋ ２ ２ ０ ２ に 適 合 す る も  

 の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と す る 。   
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３  試 験 の 実 施 手 順   

 (1) 勾 配 が 百 分 の 一 の 床 面 上 に 泡 放 出 口 を 設 置 す る 。   

 (2) 装 置 に 自 動 車 ガ ソ リ ン ２ ０ ℓ を 入 れ ， 漏 れ の な い こ と を 確 認  

  し た 上 で ， 点 火 す る 。   

 (3) 点 火 ２ ０ 秒 後 に 泡 放 出 口 か ら 泡 水 溶 液 を １ 分 間 発 泡 さ せ ， 試  

  験 物 品 の 表 面 に 展 開 さ せ る 。   

 (4) 泡 水 溶 液 を 泡 放 出 口 か ら 発 泡 後 ， １ 分 以 内 に 消 火 （ 装 置 内 の  

  残 炎 が 消 失 し た 時 点 を い う 。 ） し た 場 合 に は ， 泡 消 火 薬 剤 の 消  

  火 性 能 が 確 認 さ れ た こ と と す る 。   

  

 

図 １  水 平 放 出 方 式   
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図 ２  下 方 放 出 方 式   

 


